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RELATORIO DE ENSAIO NO° 78069
1de3

A. Laboratério Responséavel: DESEME-04 - SERVICO TECNICO DE DESEMPENHO E SEGURANCA DE
MATERIAIS ELETRICOS

B. Ordem de Servigo n°: 2015204

C. Descricédo do Corpo de Prova: Caixa para protecao com dimensdes 760x600x220 mm

D. Anexo: Foto de identificagio do corpo de prova e os desenhos caixa para distribuicio BRCE n.°® memorial
descritivo, diagrama trifilar de forca, dimensdes externas e layout interno - revisdo 0 fornecido pelo
interessado em anexo que sdo partes integrantes a este relatorio.

E. Cliente: Eletro Metallrgica Brum Ltda
Endereco: Av. Ambrésio Fumagalli, 1608 Pq. Egisto Ragazzo,
Cep: 13485333
Cidade/Estado: Limeira SP

F. Interessado: Eletro Metallrgica Brum Ltda
Enderego: Av. Ambrésio Fumagalli, 1608 Pq. Egisto Ragazzo,
Cep: 13485333
Cidade/Estado: Limeira SP

G. Objetivo: Ensaio de verificagéo de funcionamento mecanico segundo a norma de referencia

H. Norma e/ou Procedimento: item 8.2.6 da norma ABNT NBR IEC 60439-1/2003 Conjunto de manopla e
controle de baixa tensdo Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testado (TTA) e conjuntos com
ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA)

I. Observacgdes:
» O Corpo de Prova foi recebido em: 30/03/2015
* Ensaio realizado no periodo de: 30/03/2015
* Relatorio de Ensaio em arquivo eletrdnico:
- é copia integral e fiel do original impresso e assinado que estara a disposi¢éo no IEE/USP.
» Forma de apresentagdo: Arquivo Eletronico (formato ADOBE® *.pdf) autenticado pelo sistema de autenticagdo de documentos da
Universidade de S&o Paulo.
» Forma de envio: O endereco eletronico (link) e o codigo de acesso ao documento seréo enviados por e-mail.
» O IEE USP néo emite vias impressas dos certificados de calibracdo e dos relatérios de ensaio em respeito a politica de
sustentabilidade da Universidade de S&o Paulo.
» O IEE USP mantém uma cOpia impressa assinada fisicamente em seu sistema de arquivamento em papel.

* A reprodugéo deste documento ndo pode ser parcial e depende da aprovagdo por escrito do laboratério;

» O contetido e as conclusbées aqui apresentadas sé@o da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e nao refletem, necessariamente, as opinides

da Universidade de S&o Paulo.

* Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente ao corpo de prova submetido ao(s) ensaio(s) nas condi¢cdes
especificadas, ndo sendo extensivos a quaisquer lotes;

* O IEE-USP manterd o original deste documento arquivado por um periodo de cinco anos, no minimo.
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1. VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO MECANICO

Item 8.2.6 da norma NBR 60439-1/2003

1.1 DESCRICAO DO ENSAIO

O funcionamento mecénico satisfatério deve ser verificado depois da instalacdo do conjunto. O

namero de ciclos de operacgéo deve ser 50 vezes.

Ao mesmo tempo, o funcionamento dos mecanismos de intertravamento associados com estes
movimentos deve ser conferido. O ensaio € considerado satisfeito se as condi¢des de funcionamento
do dispositivo, do intertravamento etc., ndo tenham sido prejudicadas e se o esfor¢o requerido para o
funcionamento é praticamente 0 mesmo que antes do ensaio.

1.2 RESULTADO OBTIDO
Porta (Fotole2)

NuUmero de ciclos realizados: 50
Ocorréncia: Nenhuma

1.3 Condi¢bes Ambientais

25°C
66%

Temperatura
Umidade Relativa

2. INSTRUMENTO UTILIZADO NO ENSAIO

EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO

IDENTIFICACAO

Termo higrémetro

MT 1956

Sao Paulo, 10 de abril de 2015

Claudio Maltione
Eng. Responsavel pelo Ensaio

Dr. Marcio Bottaro
Supervisor do Servico Técnico de Laboratério
de Desempenho e Seguranca de Equipamentos e
Materiais Elétricos
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ANEXO

Foto 1 — Corpo de prova ensaiado com a porta fechada

Foto 2 — Corpo de prova ensaiado com a porta aberta
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ELETRO METALURGICA BRUM
AV, AMBROSIO FUMAGALLI, 1608
PQ. EGISTO RAGAZZO, LIMEIRA - SP
FONE: (19) 3404-3835

BRIV

CAIXA PARA DISTRIBUICAO BRCE
LAYOUT INTERNO
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